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Nyomás-
szabályozó 
állomás integritás 
vizsgálat

Környezetvédelem a metán 
rendelet szellemében
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- kockázat alapú nyomásszabályozó állomás üzemeltetés,
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Metán rendelet

A rendelet elfogadásának indoklása:

(1) A metánt csak a szén-dioxid (CO2) előzi meg az éghajlatváltozáshoz való teljes hozzájárulás tekintetében, és 
megközelítőleg a jelenlegi felmelegedés harmadáért felelős. Az elmúlt évtizedben világszerte jelentősen 
megnőtt a légkörben lévő metán mennyisége.

(2) … miközben a metán globális felmelegedési potenciálja 100 éves időtávon 29,8-szerese, 20 éves időtávon          
82,5-szerese a szén-dioxidénak…



- biztonságosabb,

- gazdaságosabb,

- fenntarthatóbb, 

- környezetkímélőbb, 

kevesebb 

metánkibocsátással járó 

nyomásszabályozó 

állomás üzemeltetés.
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Nyomásszabályozó állomás
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A 9 havonta** - 15 évente* 30 évente

Elosztó-vezetéki, egyedi        

(Q ≤ 100m3/h)
B 9 havonta** - 18 évente* 36 évente

C 9 havonta** - 23 évente* 45 évente

A 9 havonta** 2 évente 15 évente* 30 évente

Elosztó-vezetéki, egyedi     

(100 < Q ≤ 200m3/h))
B 9 havonta** 3 évente 18 évente* 36 évente

C 9 havonta** 5 évente 23 évente* 45 évente

A Havonta 1 évente 10 évente 30 évente

Távfelügyeleti rendszert nem 

tartalmazó (Q>200m
3
/h)

B 2 havonta 2 évente 12 évente 36 évente

C 3 havonta 3 évente 12 évente 36 évente

A 3 havonta 3 évente 12 évente 36 évente

Távfelügyeleti rendszerrel 

ellátott (Q >200m3/h)
B 4 havonta 4 évente 12 évente 36 évente

C 6 havonta 5 évente 15 évente 45 évente

Kockázat alapú nyomásszabályozó
állomás üzemeltetés

A távfelügyelettel 
támogatott kockázat 
alapú üzemeltetés 
eredményei



1. PLEXOR integritás vizsgáló berendezés

2. Bemenő oldali csatlakozó BMA05

3. Kimenő oldali csatlakozó BMA06

4. Gyorszár ellenőrzésére szolgáló csatlakozó BDA05

5. Mágneses gyorszár állapot érzékelő

6. Lefúvató vezeték (az integritás vizsgáló berendezés része)

1 

2

3

4

- oktatások,

- alapos helyszíni felmérések,

- beszerzések:

- Plexor csatlakozók,

- kiegészítő anyagok,

- integritás vizsgáló 

berendezések,

- programok.

- Plexor csatlakozók 

beszerelése a 

nyomásszabályozó 

állomásokba.

Az integritás vizsgáló rendszer kialakítása Legfontosabb lépések
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A rendszer 
működtetése
- pontos adatok bevitele a felhő 

alapú központi programba,

- tömlők és gyorszár érzékelő 

csatlakoztatása a megfelelő 

helyekre, 

- dolgozói számítógépről a 

vizsgálandó állomás és ág 

kiválasztása,

- program utasításai szerint a 

vizsgálatok elvégzése,

- adatok feltöltése a felhőbe,

- eredmények értékelése,

- jegyzőkönyv készítés.

Az integritás vizsgáló rendszer elemei

BMA05

BDA05

szerelői számítógép

gyorszár érzékelő

PLEXOR integritás vizsgáló berendezés

irodai számítógépen  azonnal 

megjelenő grafikonok, mérési 

eredmények és jegyzőkönyvek

BMA06



• a légkörbe jutó metán mennyisége jelentősen csökken,

• nagy pontosságú műszerekkel valós adatokhoz jutunk,

• az emberi tévedés kizárása,

• üzemzavar és gázellátás kimaradás megelőzése,

• segítségével általánossá tehető specialisták alkalmazása,

• hatékonyabb, egyszemélyes helyszíni munkavégzés,

• összehasonlítható, elemezhető gyors mérési eredmény, jegyzőkönyv,

• áttérés az állapot alapú üzemeltetésre,

• rekonstrukció, hibaelhárítás, felújtás és karbantartás mennyiségének

jelentős csökkenésével gazdaságosabb, fentarthatóbb gázhálózat

üzemeltetés.

A rendszer használatának előnyei



® E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt
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Záró film



Köszönöm a figyelmet!
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