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Helyzet vázlat

- Hirtelen kieső hazai földgázigény

- Előrejelezhetetlen hatások a kapcsolódó TSO-k esetében

- Nyomásfokozási képesség azonnali elvesztése 

- Teljes termeléskiesés

- Teljes tárolói kiesés – átállás aggregátorozása- kitárra állás

- Előrejelezhetetlen kommunikációs érintettség 

- Előrejelezhetetlen internet, hálózat 

- Üzemanyagellátási nehézségek
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Képességek, szempontredszerek, célok 4

- 4-6 órás szünetmentes áthidalás a gázátadókon

- Mobilaggregátorozás

- SCADA beszűkült adatkapcsolatok és távvezérlési lehetőségek

- Gázátadókon gázkiadás fenntartása (szagosítás, fűtés, )

- Szállítórendszer szállítóképességének fenntartása

- MAVIR helyreállítási folyamat támogatása



Piac vagy Rendszerirányítás

Kontrollálható környezet kialakítása  diszkrimináció mentesen

• Határzárás, 

• piaczárás, 
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Kiszámíthatatlan, dinamikusan változó igények : kiszámítható, rugalmas hazai forrás =

tároló

Rendszerhasználói eszközrendszer  vs.  Turbulens helyzet

Biztonsági készlet vs. kereskedelmi készlet

Visszapótlás, Elszámolás

SWAP

Kommunikáció  hiányában nyomástartási szabály

Automatikus kitárra állás szabály



Kezelési folyamat

1. Értesítések ( külső/belső)

2. Hidraulikai egyensúly fenntartása. Jogszabályi háttér kialakítását igényli!

3. Rendszerhasználók IP elérésének megszüntetése. Jogszabályi háttér kialakítását igényli!

4. CEEGEX-et a piac felfüggesztése. Jogszabályi háttér kialakítását igényli!

5. Vonulás kritikus objektumokra. 

6. Mobil aggregátorozás: 

1. a központi szagosítókon,  a BLACKSTART erőművek ellátását biztosító gázátadó állomásokon, valamint a villamos energia rendszer felépülésében szerepet 

játszó erőművek ellátását biztosító gázátadó állomásokon  kell végezni

2. A korlátozási sorrend kivételei szerint fordított sorrendben, a legnagyobb POD számmal rendelkező átadón kell végezni. 

3. A forráspontok és a BLACKSTART erőművek közötti szállítási útvonalon kell végezni. 

7. Üzembiztonsági kockázatot hordozó gázátadókat, azaz amely objektumokon a szagosítás és/vagy a gázmelegítés nem lehetséges, ki kell zárni.

8. Aggregátorok üzemanyag utánpótlásának biztosítása. 
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Időtényezők, feltételezések

Blackout helyzet detektálása, megbizonyosodás - definíció



Visszaállás normál üzemmentre

1. A kizárt objektumokat elindítása. LOFI elv.

2. A kompresszorállomásokat  indításra kész állapotba kell hozni.

3. CEEGEX-et a piac újranyitására.

4. IP elérés visszaállítása

5. Újranominálás

6. Üzemanyag feltöltések, kárfelmérés, hibajavítások szükség szerint.
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Ellenállóképesség fokozása

• Jogszabályi háttér kialakítása

• Kommunikációs képesség javítása:

• EDR 

• Műholdas telefon

• Villamos iparági csatlakozás

• Telepített földgázos aggregátor

• Útvonalra

• Erőművet ellátó gázátadó

• Nagy számú felhasználót ellátó átadók

• Kompresszorállomások
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Köszönöm a figyelmet. 9
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